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LEGENDA AR-CONDICIONADO

02 EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO 
SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE PARA 

 18.000 BTU/h

02 EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO 
SPLIT - PAREDE COM CAPACIDADE PARA
12.000 BTU/h

10 EQUIPAMENTO  DE AR-CONDICIONADO 
SPLIT - PAREDE COM CAPACIDADE PARA
9.000 BTU/h

02 EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO 
PISO TETO COM CAPACIDADE PARA 

 36.000 BTU/h

02 EQUIPAMENTO DE CORTINA DE AR  1,20M 
PISO TETO COM CAPACIDADE PARA 

 36.000 BTU/h
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVIPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Título:

Local:

Local do Imóvel:

Proprietário:

UNIDADE DE SAÚDE

UBS Briquet

Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva -
SP 274 - Nº 1770

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA & SERVIÇOS URBANOS

1/1

CNPJ n°: 46.523.031.0001-28

Secretário de Infra. e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi

Marcos de Oliveira Anjos Autor do Projeto
Eng° FABIO DAS VIRGENS JUNIOR
CREA: 5070331130

Obra: IMPLANTAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM UNIDADES 
DE SAÚDE

Assunto: PROJETO BÁSICO


